Regenwassernutzung

Gemeindewerke

Postfach
FELDEN Tel

8192 Glattfelden
Fax 044 867 40 18
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A Dachablaufwasser

B SS nur notwendig bei grossem Laubwurf

C Regenwasser-Vorfilter

D Regenwasser-Tank

F SS Tankiiberlauf in Entwasserung

G Trinkwassernachspeisung

H Hauszuleitung Trinkwasser

| Druckerhdhung, Filtration, Verteillung

K Zuleitung Verbraucher ohne Anschluss an ARA

L Bezeichnung (Symbol)"ACHTUNG KEIN TRINKWASSER"

M Zuleitung Verbraucher mit Anschluss an ARA

N Bezeichnung (Symbol) "ACHTUNG KEIN TRINKWASSER"

(Kleber erst beim offnen des Spllkastens sichtbar)
O WM mit 2 sep. Anschlissen zB.:
V-Zug, Miele, Schulthes

WZ-Dimensionen Nr. 2+ 3

EFH - 3FH 1.5m3/h L=130 mm 3/4"1"
ab 3FH 2.5m3/h L=130 mm 3/4"/1"
Schulhaus d.o.

Grossobjekte auf Anfrage
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WASSERZAHLER
Nr. Bezeichnung Tarif
1 Hauswasserzahler CHF 3.00/m*®
2 Trinkwassernach-

speisung CHF 1.50/m* |
3 Regenwasser ent-

wassert in ARA CHF 1.50/m?* |
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