Kanton Zarich
Gesundheitsdirektion

E Kantonales Labor Ziirich

Fehrenstrasse 15
Postfach

8032 Zirich

+41 43 244 71 00
www.zh.ch/kl

., Seite 1/1

Wasserversorgung Glattfelden

Aaritistrasse 3 Referenz-Nr.: 12457392-5
8192 Glattfelden Betriebs-Nr.: 114550

14.11.2024
Ergebnisbericht Auftragsnummer: 1245673 Referenznummer: 12457392-5

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Beilage lassen wir thnen den Ergebnisbericht und die Rechnung zur letzten
Trinkwasserkontrolle zukommen.

Bei Fragen gibt Ihnen Ihr Gebietsverantwortlicher, Herr Daniele Liberto (daniele.liberto@kl.zh.
ch; 043 244 71 57), gerne Auskunft.

Freundliche Grisse

Kantonales Labor Zurich

Ergebnisbericht Auftragsnummer: 1245673
Rechnung 281583

Hinweis: Bitte verwenden Sie in lhrer Korrespondenz die Referenz 12457392-5.
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Wasserversorgung Glattfelden
Aaritistrasse 3

8192 Glattfelden

14.11.2024

Ergebnisbericht

Auftragsdaten

Auftragshnummer 1245673

Auftraggeber Wasserversorgung Glattfelden, Aariitistrasse 3, 8192 Glattfelden
Betriebsnummer 114550

Probenherkunft Wasserversorgung Glattfelden, Aariitistrasse 3, 8192 Glattfelden
Probenehmer Daniele Liberto, Lebensmittelkontrolleur

Anzahl Proben 4

Untersuchungsgrund Selbstkontrolle geméass Probenahmeplan

Ubersicht der untersuchten Proben

Protokollnummer Probenbezeichnung

12457392-5 Zweidlen, Stickereiweg 1 - LB 1873
12457393-3 Rheinsfelderstr. 47 - Hy 156
12457394-1 Schulhaus, Dorfstr. 59 - Hy 6

12457395-9 Metteli-/Stationsweg - Hy 170



Probendaten
Protokollnummer
Probenbezeichnung
Probenahmedatum
Eingangsdatum
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12457392-5
Zweidlen, Stickereiweg 1 - LB 1873
11.11.2024
11.11.2024

Untersuchungsergebnisse

Feldmessungen

Analyt
Wassertemperatur

Mikrobiologie

Analyt

Aerobe mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

129 °C 10.5 °C keine

Ergebnis Einheit MU Beurteilung
60 KBE/ml +0 % konform
0 KBE/10OmI 10 % konform
0 KBE/100Oml 0% konform

Physikalisch-chemische Parameter

Analyt

SSK 254 nm

Leitfahigkeit (20°C, Labor)
Leitfahigkeit (25°C, Labor)
pH (Labor)

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

04 1/m 5 % keine
443 uS/cm 3 % keine
491 uS/cm +3 % keine
7.8 pH 5 % keine

Harteparameter / Kationen

Analyt

Gesamtharte

Gesamtharte
Karbonathérte (SV pH 4.3)
Saureverbrauch

Restharte

Calcium

Magnesium

Natrium

Kalium

Anionen

Analyt
Chlorid
Fluorid
Nitrat
Sulfat

Beurteilung

Die Probe ist beztiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

26.8 °fH 5% keine
2.7 mmol/l +5 % keine
22.5 °fH 5 % keine
4.5 mmol/l 5 % keine
4.3 °fH - keine
74.5 mgl/l +10 % keine
19.9 mgfl +10% keine
<2,0 mg/l 10 % konform
0.5 mgll +10%  keine

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

2.0 mg/l 5% keine
<0.1 mg/l 120 % konform

1.1 mgl/l 5 % konform
426 mgll 10 % keine



Probendaten

Protokollnummer 12457393-3
Probenbezeichnung

Probenahmedatum 11.11.2024
Eingangsdatum 11.11.2024

Untersuchungsergebnisse

Feldmessungen

Analyt Ergebnis
Wassertemperatur 143
Mikrobiologie

Analyt Ergebnis :
Aerobe mesophile Keime 90
Escherichia coli 0
Enterokokken 0

Physikalisch-chemische Parameter

Analyt Ergebnis
SSK 254 nm 0.6
Leitféhigkeit (20°C, Labor) 542
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 601
pH (Labor) 76

Héarteparameter / Kationen

Analyt Ergebnis
Gesamtharte 30.0
Gesamthérte 3.0
Karbonatharte (SV pH 4.3) 26.4
Saureverbrauch 5.3
Resthérte 3.6
Calcium 84.9
Magnesium 215
Natrium 10.8
Kalium 2.0

Anionen

Analyt Ergebnis
Chlorid 17.1
Fluorid <0.1
Nitrat 19.7
Sulfat 232

Beurteilung

Die Probe ist beziiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Rheinsfelderstr. 47 - Hy 156

Einheit MU Beurteilung
°C +0.5 °C keine
Einheit MU Beurteilung
KBE/mI +0 % konform
KBE/100mI 10 % konform
KBE/100ml +0 % konform
Einheit MU Beurteilung
1/m 5% keine

uS/cm +3 % keine .
uS/cm +3 % keine

pH 5% keine
Einheit MU Beurteilung
°fH 5 % keine

mmol/l 5 % keine

°fH 5 % keine

mmol/l 15 % keine

°fH - keine

mg/l +10% keine

mg/l 10 % keine

mg/l 10 % konform

mg/l 10 % keine
Einheit MU Beurteilung
mg/I 5 % keine

mg/l 120 % konform

mg/l 5 % konform

mg/l +10% keine
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Probendaten
Protokollnummer 12457394-1
Probenbezeichnung Schulhaus, Dorfstr. 59 - Hy 6
Probenahmedatum 11.11.2024
Eingangsdatum 11.11.2024
Untersuchungsergebnisse
Feldmessungen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Wassertemperatur 13.5 °C 0.5 °C keine
Mikrobiologie
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Aerobe mesophile Keime 9 KBE/mI 0 % konform
Escherichia coli 0 KBE/1OOmI 0% konform
Enterokokken 0 KBE/100mI 10 % konform
Physikalisch-chemische Parameter
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
SSK 254 nm 0.7 1/m 5 % keine
Leitfahigkeit (20°C, Labor) 581 pS/cm 13 % keine
Leitfahigkeit (25°C, Labor) 643 pS/cm +3 % keine
pH (Labor) 7.7 pH 5% keine
Harteparameter / Kationen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Gesamtharte 31.6 °fH 15 % keine
Gesamthérte 3.2 mmol/l +5 % keine
Karbonathérte (SV pH 4.3) 28.2 °fH 5 % keine
Saureverbrauch 5.6 mmol/l 15 % keine
Restharte 3.3 °fH - keine
Calcium 92.0 mgl/l +10% keine
Magnesium 21.0 mg/l +10% keine
Natrium 14.1 mg/l 10 % konform
Kalium 2.6 mgll +10% keine
Anionen
Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Chilorid 23.4 mg/l 5 % keine
Fluorid <0.1 mg/l 320 % konform
Nitrat 16.9 mg/l 5 % konform
Sulfat 22.0 mg/l 10 % keine
Beurteilung

Die Probe ist bezliglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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12457395-9
Metteli-/Stationsweg - Hy 170
11.11.2024
11.11.2024

Untersuchungsergebnisse

Feldmessungen

Analyt
Wassertemperatur

Mikrobiologie
Analyt
Aerobe mesophile Keime
Escherichia coli
Enterokokken

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

14.1i°C +0.5 °C keine

Ergebnis Einheit MU Beurteilung
13 KBE/ml +0 % konform
0 KBE/100OmI 0% konform
0 KBE/MOOMI 10 % konform

Physikalisch-chemische Parameter

Analyt

SSK 254 nm

Leitfahigkeit (20°C, Labor)
Leitfahigkeit (25°C, Labor)
pH (Labor)

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

0.8 1/m 15 % keine
599 uS/cm 13 % keine
663 pS/cm 3 % keine
7.4 pH 5 % keine

Harteparameter / Kationen

Analyt

Gesamtharte

Gesamthérte
Karbonatharte (SV pH 4.3)
Séaureverbrauch

Resthéarte

Calcium

Magnesium

Natrium

Kalium

Anionen

Analyt
Chlorid
Fluorid
Nitrat
Sulfat

Beurteilung

Die Probe ist beziiglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

29.9 °fH 5 % keine
3.0 mmol/l +5 % keine
26.2 °fH 5%  'keine
5.2 mmol/l 5 % keine
3.6 °fH - keine
87.6 mg/l +10% keine
19.5 mg/l +10% keine
21.6 mgl/l 110 % konform
4.0 mgl/l +10 % keine

Ergebnis Einheit MU Beurteilung

36.7 mg/l 5 % keine
<0.1 mg/l +20 % konform
19.1 mg/l 5% konform
22.8 mg/l 10 % keine
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Informationen zum Ergebnisbericht

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die eingereichten Proben zum Zeitpunkt der
Untersuchung.

Fur vom Auftraggeber bereitgestellte Proben gelten die Ergebnisse fiir die-Probe wie erhalten. Der
Untersuchungszeitraum erstreckt sich zwischen Probeneingang und dem Berichtsdatum, Details zu
den Untersuchungsmethoden werden auf Verlangen mitgeteilt. Die Beurteilung bezieht sich auf die im
Untersuchungszeitraum giiltigen lebensmittelrechtlichen Grundlagen. Die Messunsicherheit wird
gemass Entscheidungsregel (siehe zh.ch/kl «Zahlen und Fakten») bei der Bewertung der Konformitat
beriicksichtigt. Die Verwendung von Auszligen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner
Seiten) des Ergebnisberichtes, sowie Hinweise auf den Ergebnisbericht (z. B. zu Werbezwecken oder
Prasentationen), sind nur mit Genehmigung des Kantonalen Labors Ziirich gestattet. Die untersuchten
Proben werden ohne gegenteilige Abmachungen wie folgt entsorgt: Proben, die mikrobiologisch
untersucht wurden, sowie Wasserproben unmittelbar nach der Untersuchung. Alle anderen Proben
werden 30 Tage nach Abschluss der Untersuchung entsorgt.

Wird bei den Untersuchungsergebnissen auf die Verwendung einer Multimethode hingewiesen, werden
nur die Analyten ausgewiesen, deren Gehalt tber der Bestimmungsgrenze liegt. Die weiteren Analyten,
die mit der Methode erfasst werden, kdnnen unter zh.ch/multimethoden eingesehen werden.

Fehlt fir einen Analyten zurzeit eine rechtliche Beurteilungsgrundlage, wird das Ergebnis mit "keine"
beurteilt.

Zur besseren Ubersicht befindet sich im Anhang zu diesem Ergebnisbericht eine Zusammenfassung
aller Untersuchungsergebnisse des Auftrags.
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Abkiirzungen

< Wert liegt unter der Bestimmungsgrenze. Diese entspricht dem nummerischen Wert der nach
dem Zeichen < (kleiner als) folgt,
KBE Koloniebildende Einheiten

MU Messunsicherheit
nn nicht nachweisbar
wk

Befindet sich in der Ergebnistabelle beim Ergebnis der Index w", wurde das angegebene
Resultat wiederfindungskorrigiert.

Verwendete Methoden und Messprinzipien

Methode Messprinzip Analyt

BER Berechnung Gesamthérte, Karbonatharte (SV pH 4.3), Leitfahigkeit
(25°C, Labor), Restharte

28201 kulturell quantitativ Aerobe mesophile Keime

28202 kulturell quantitativ E. coli

28204 kulturell quantitativ Enterokokken

Z8300 UvNVIS SSK 254 nm

Z8301 IC-Leitfahigkeit Chlorid, Fluorid, Nitrat, Sulfat

28302 Titration Calcium, Gesamtharte, Magnesium

Z8310 Konduktometrie Leitfahigkeit (20°C, Labor)

28311 Titration Saureverbrauch

28314 Potentiometrie pH (Labor)

78317 Temperatur Wassertemperatur (Feld)

Z8401 IC-Leitfahigkeit Kalium, Natrium

Kantonales Labor Ziirich

Sachbearbeiter
Rang Cho

Freigabe Bericht
Andrea Bader

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giltig.
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