Kanton Zirich
Gesundheitsdirektion
E Kantonales Labor Ziirich

Fehrenstrasse 15
Postfach

8032 Zirich
+4143 2447100
www.zh.ch/kl

Seite 1/1

Wasserversorgung Glattfelden

Aaritistrasse 3 Referenz-Nr.: 12550906-0
8192 Glattfelden Betriebs-Nr.: 114550

17.03.2025
Ergebnisbericht Auftragsnummen: 1254205 Referenznummer: 12550906-0

Sehr geehrte Damen und Herren
Als Beilage lassen wir Ihnen den Ergebnisbericht zur letzten amtlichen Trinkwasserkontrolle
beziglich PFAS zukommen. Die Probe ist bezlglich der gepriften und lebensmittelrechtlich

geregelten Parameter konform.

Bei Fragen gibt Ihnen Ihr Gebietsverantwortlicher, Herr Daniele Liberto (daniele.liberto@kl.zh.
ch; 043 244 71 57), gerne Auskunft.

Freundliche Griisse

Kantonales Labor Ziirich

Ergebnisbericht Auftragsnummer: 1254205

Hinweis: Bitte verwenden Sie in lhrer Korrespondenz die Referenz 12550906-0.
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Auftragsnummer: 1254205
17.03.2025 10:38

Wasserversorgung Glattfelden
Aariitistrasse 3

8192 Glattfelden

17.03.2025

Ergebnisbericht

Auftragsdaten

Auftragsnummer 1254205

Auftraggeber Kantonales Labor Ziirich, Fehrenstrasse 15, 8032 Zirich
Betriebsnummer 114550

Probenherkunft Wasserversorgung Glattfelden, Aariifistrasse 3, 8192 Glattfelden
Probenehmer Daniele Liberto, Lebensmittelkontrolleur

Anzahl Proben 1

Untersuchungsgrund Amtliche Trinkwasseruntersuchung gemass Probenahmeplan

Ubersicht der untersuchten Proben

Protokollnummer Probenbezeichnung
12550906-0 Zweidlen, Stickereiweg 1 - LB 1873
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Probendaten
Protokollnummer 12550906-0
Probenbezeichnung Zwelidlen, Stickereiweg 1 - LB 1873
Probenahmedatum 13.02.2025
Eingangsdatum 13.02.2025

Untersuchungsergebnisse

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Analyt Ergebnis Einheit MU Beurteilung
Perfluorbutansaure (PFBA) nn ug/l +25%  keine
Perfluorbutansulfonsdure g :
(PFBS) nn g/l 120 % keine
Perfluordecansaure (PFDA) nn g/l 20 %  keine
Perfluordecansulfonséure .
(PFDS) nn ug/l 120 % keine
Perfluordodecansaure (PFDoA) nn ug/l +20% keine
Perfluorheptansaure (PFHpA) nn g/l +20 % keine
Perfluorheptansulfonsaure . .
(PFHpS) nn pall $20 % keine
Perfluorhexansdure (PFHxA) nn ug/l +20 % keine
Perfluorhexansulfonsaure g

(PFHXS) nn pgll +20 %  konform
Perfluornonansaure (PFNA) nn pall +20 % keine
Perfluornonansulfonsaure )
(PFNS) nn pall 20 % keine
Perfluoroctansaure (PFOA) nn pgll +20 %  konform
Perfluoroctansulfonséure

(PFOS) nn pgll +20%  konform
Perfluorpentansaure (PFPeA) nn pgll 120 % keine
Perfluorpentansulfonsaure o .
(PFPeS) nn pgll 20 % keine
Perfluorundecansaure (PFUdA) nn pg/l 320 % keine
Perfluorundecansulfonsaure o .
(PFUJS) nn pall 20 % keine
Perfluordodecansulfonsaure o .
(PFDoS) nn pg/l +20 %  keine
Perfluortridecansaure (PFTrdA) nn pgfl +20 % keine
Perfluortridecansulfonsiure o .
(PFTrdS) nn pag/l +20% keine
Summe PFAS-4 nn pg/l - keine
Bemerkung: Summenparameter folgender Analyten: PFOA, PFNA, PFHxS und PFOS
Summe PFAS-20 nn pgll - keine

Bemerkung: Summenparameter folgender Analyten: PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PENA,
PFDA, PFUNDA, PFDoDA, PFTrDA, PFBS, PFPeS, PFHxS, PFHpS, PFOS, PFNS, PFDS, PFUNDS,
PFDoDS und PFTrDS

Beurteilung
Die Probe ist bezliglich der gepriiften und lebensmittelrechtlich geregelten Parameter konform.
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Informationen zum Ergebnisbericht
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die eingereichten Proben zum Zeitpunkt der
Untersuchung.

Fir vom Auftraggeber bereitgestellte Proben gelten die Ergebnisse fiir die Probe wie erhalten. Der
Untersuchungszeitraum erstreckt sich zwischen Probeneingang und dem Berichtsdatum. Details zu
den Untersuchungsmethoden werden auf Verlangen mitgeteilt. Die Beurteilung bezieht sich auf die im
Untersuchungszeitraum gliltigen lebensmittelrechtlichen Grundlagen. Die Messunsicherheit wird
gemass Entscheidungsregel (siehe zh.ch/kl «Zahlen und Fakten») bei der Bewertung der Konformitat
beriicksichtigt. Die Verwendung von Ausziigen (einzelne Seiten) oder Ausschnitten (Teile einzelner
Seiten) des Ergebnisberichtes, sowie Hinweise auf den Ergebnisbericht (z. B. zu Werbezwecken oder
Présentationen), sind nur mit Genehmigung des Kantonalen Labors Zirich gestattet. Die untersuchten
Proben werden ohne gegenteilige Abmachungen wie folgt entsorgt: Proben, die mikrobiologisch
untersucht wurden, sowie Wasserproben unmittelbar nach der Untersuchung. Alle anderen Proben
werden 30 Tage nach Abschluss der Untersuchung entsorgt.

Wird bei den Untersuchungsergebnissen auf die Verwendung einer Multimethode hingewiesen, werden
nur die Analyten ausgewiesen, deren Gehalt (iber der Bestimmungsgrenze liegt. Die weiteren Analyten,
die mit der Methode erfasst werden, kénnen unter zh.ch/multimethoden eingesehen werden.

Fehlt fiir einen Analyten zurzeit eine rechtliche Beurteilungsgrundlage, wird das Ergebnis mit "keine"
beurteilt.
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< Wert liegt unter der Bestimmungsgrenze. Diese entspricht dem nummerischen Wert der nach

dem Zeichen < (kleiner als) folgt.
KBE Koloniebildende Einheiten

MU Messunsicherheit
nn nicht nachweisbar
wk

Befindet sich in der Ergebnistabelle beim Ergebnis der Index
Resultat wiederfindungskorrigiert.

K wurde das angegebene

Verwendete Methoden und Messprinzipien

Methode Messprinzip

extern_SH_PF LC-MS
AS in Wasser

Kantonales L.abor Ziirich

Sachbearbeiter
Tim Gelmi

Analyt

Perfluorbutansaure (PFBA), Perfluorbutansulfonséure
(PFBS), Perfluordecansaure (PFDA),
Perfluordecansulfonséure (PFDS),
Perfluordodecansaure (PFDoA),
Perfluordodecansulfonsaure (PFDoS),
Perfluorheptansaure (PFHpA),
Perfluorheptansulfonsaure (PFHpS),
Perfluorhexansaure (PFHxA), Perfluorhexansulfonsaure
(PFHxS), Perfluornonanséure (PFNA),
Perfluornonansulfonséure (PFNS), Perfluoroctansaure
(PFOA), Perfluoroctansulfonsdure (PFOS),
Perfluorpentansaure (PFPeA),
Perfluorpentansulfonsaure (PFPeS),
Perfluortridecansaure (PFTrdA),
Perfluortridecansulfonsdure (PFTrdS),
Perfluorundecansaure (PFUdA),
Perfluorundecansulfonsaure (PFUdS), Summe PFAS-
20, Summe PFAS-4

Freigabe Bericht
Bruno Pacciarelli

Hinweis: Der Bericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.



